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CLIENTE/PETICIONARIO

PETICIONARIO : SICE - AENA BARCELONA
DOMICILIO : Pol. Ind. Zona Franca, Sector B
C/Bn°4
08040 BARCELONA

ENSAYOS SOLICITADOS : CONTROL EN GRIFO DEL CONSUMIDOR

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

REFERENCIA CICAP : 13120180
FECHA DE RECEPCION EN CICAP, S. L.: 10/12/2013
FECHA DE INICIO DEL ENSAYO : 10/12/2013 FECHA DE FINALIZACION DEL ENSAYO : 20/12/2013

BREVE DESCRIPCION DEL ESTADO DE LA MUESTRA ALA REC EPCION EN CICAP, S. L.:
1 BOTE DE PLASTICODE 1L, 1 BOTE DE PLASTICO ESTERIL DE 500 ML

Datos aportados por el cliente

TOMA DE MUESTRA : SICE

REFERENCIA CLIENTE : AE-1319

NATURALEZA DE LA MUESTRA : AGUA DE CONSUMO HUMANO
POBLACION : BARCELONA

PUNTO DE MUESTREO : Depuradora

FECHA Y HORA DE TOMA DE MUESTRA: 10/12/2013 / 10:24 Hrs.

RESULTADOS
VALOR
ENSAYO/UNIDADES METODO RESULTADO PARAMETRICO
R.D. 140/2003
(*)OLOR (ind. a 25°C) OREANDLEPTICO 0 3
(*)SABOR (ind. a 25°C) ORGANOLEPTICO 0 3
(*)COLOR (mg/L Pt/Co) ESPECTROFOTOMETRIA 4 15
DE ABSORCION

La incertidumbre esté calculada y a disposicién del cliente.
Los resultados de este Informe sélo afectan a las muestras sometidas al ensayo
EL INFORME NO PODRA REPRODUCIRSE PARCIALMENTE SIN LA APROBACION ESCRITA DE CICAP, S.L.
Entidad Colaboradora de la Administracion Hidraulica
Laboratorio certificado por AENOR en la norma ISO 9001: 2008, con registro N° 519/04
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()TURBIDEZ (UNF) TURBIDIMETRIA <1 5
PH (U de pH) ELECTROMETRIA 7,66 65-95
CONDUCTIVIDAD (uS/cm a 20°C) L A 727 2500
AMONIO (mg/L) Esp%%“ﬁfggsséﬁ’éﬁmm <0,20 0,50
(*)CLORO LIBRE RESIDUAL (mg/L) POR CLIENTE 0,4 1
(*)CLORO COMBINADO RESIDUAL (mg/L) POR CLIENTE <0,1 2
COBRE (mg/L) M LA 0,194 2
CROMO (ug/L) AA, HORND DE GRAFITO 2,9 50
HIERRO (ug/L) A LLANA 6,5 200
NIQUEL  (ug/L) AA, HORND DE GRAFITO <5 20
PLOMO  (ug/L) AA, HORNO DE GRAFITO <5 25
ALUMINIO  (ug/L) AA, HORNO DE GRAFITO <40 200

La incertidumbre esté calculada y a disposicién del cliente.

Los resultados de este Informe sélo afectan a las muestras sometidas al ensayo

EL INFORME NO PODRA REPRODUCIRSE PARCIALMENTE SIN LA APROBACION ESCRITA DE CICAP, S.L.
Entidad Colaboradora de la Administracion Hidraulica

Laboratorio certificado por AENOR en la norma ISO 9001: 2008, con registro N° 519/04
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MICROBIOLOGIA
VALOR
ENSAYO/UNIDADES METODO RESULTADO PARAMETRICO
(*)BACTERIAS COLIFORMES (ufc /100 mL) FILTRACION EN 0 0
MEMBRANA
(*)ESCHERICHIA COLI (ufc /100 mL) FILTRAGION EN 0 0
MEMBRANA

OBSERVACIONES

* - Actuaciones no incluidas en el alcance de la acreditacion

Cloro medido "in situ" por el cliente.

APROBADO

Fdo.: Lourdes Diez-Antofianzas
DIRECTORA TECNICA
Lda. C.C. Biolégicas-Bioquimica

Zaragoza, lunes, 23 de diciembre de 2013

La incertidumbre esté calculada y a disposicién del cliente.
Los resultados de este Informe sélo afectan a las muestras sometidas al ensayo

EL INFORME NO PODRA REPRODUCIRSE PARCIALMENTE SIN LA APROBACION ESCRITA DE CICAP, S.L.

Entidad Colaboradora de la Administracion Hidraulica
Laboratorio certificado por AENOR en la norma ISO 9001: 2008, con registro N° 519/04




